E Please read instructions with
attention / Bitte lesen Sie auf-
merksam die Bedienungsan-
leitung / BHumMaTenbHo
npoynTanTe NHCTPYKLIMIO

@ Rinse heat exchanger, water tank of the air
conditioner with water / Spiilen Sie den
Wassertank der Klimaanlage mit Wasser
durch / lMpomoriTe BOAOW NMPOMEXYTOYHbIN
TEennoobMeEHHUK U pesepByap
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Water tank must be free of any foreign particles
before using the pump (metallic parts, plaster,
cement, etc.) / Es missen alle Fremdkdérper
(Metallteile, Gibs, Zement etc.) vor der Verwen-
dung entfernt werden / lNepeg Havyanom
paboTbl Hacoca HeobxoaMMo

0CcBO6OANTL pesepByap OT MOObIX MHOPOAHbIX
npeameToB (LUTykaTypka, LEMEHT, U T. 4.)

SICCOM mini FLOWATCH® 2

INNOVATIVE VISION

Recommendations EN / DE / Pycckuii

EI Acceptable positions / Mégliche Positionen / [JonycTUMBbI HaknoH

Black cap must be fitted on the @6.5mm tube / Die schwarze Kappe muss aufges-
teckt werden / Ha Heucnonb3yemoe oTBepcTMe Ans Bbixoaa Boabl 6.5 JOIDKEH
ObITb HAOET YEpPHbIA KOMMayok

Totally protected against dust. Protected against water projections from
any direction / Gegen eindringen von Staub, Schmutz und Wasser ges-
chiitzt / MonHasa 3awmTa oT Nbinu. 3awmTa oT NnonagaHnsa BoAbl B N0ObIX
HanpaBneHnsax

IP64

Position the vent tube upward / Positionie-
ren Sie den Entliftungsschlauch nach
oben / PacnonoXxeHune BEHTUNALNOHHOWN

TPYOKU: NO HanpasieHNo BBEPX.
Water

Wasser

Air / Luft / Bosgyx —

Water / Wasser / Boga —
.

@ Tightening clamps (Width 2.5mm max) /
Klemmen festziehen (max. Breite 2,5mm) /
3axumMHble xoMyThl (LLUnpuHa: makcumym

wzjﬁllf

@ Position the float magnet upward / Positio-
nieren Sie den Schwimmer-Magnet nach
oben / PacnonoxeHne nonnaska:
MarHMToMm BBEPX

Alarm connection: Breaking capacity : 5A max (resistive load) ; Mains 220-240V
— 50/60Hz
CAUTION: Pump must never work WITHOUT WATER. This can destroy or
bring the pump’s performances down.

Alarmkontakt: Schaltkontakt: 5A (Ohmsche Last); Spannung 220-240V — 50/60Hz
VORSICHT: Die Pumpe darf niemals ohne Wasser betrieben werden. Dies kann die
Pumpe zerstéren oder die Leistung beeintrachtigen.

AHO Pump unit
MoaknoyeHne aBapuinHom Fumpenakiioh black / schwarz / yepHuii
cuctembl; ABTOMAT - S5A Max  |Moayns Hacoca INF/NC /NG
OnekTponutanue 220-240 B G/ NA
= 50/60 rLl. ] purple / lila / ¢puoneroswiit
BmeaHVle -BKIIIO4EHNE C/C/COM |white / weiss
MOMIbl «<BCYXYI0» MOXET / Gensii

noBneyb 3a coboi ee
MNOSIOMKY WK NMOTEpHO
XapaKTepuUcTuK.
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Line / Kabel / L

Neutral / Neutral / H

® Light alarm
Lichtalarm

CseToBoM curHan

Kompressor
Komnpeccop

~ Sound alarm
< Warnton-Alarm
~ 3ByKoBOI1 curHan

Solenoid valve
Magnetventil
OnekTpoknanax

@ Compressor

Negative discharge not allowed / Negativer
Ablauf ist nicht zuladssig / Cnus BHU3
3anpeLleH

$ r-iiu.




